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1. *Размеры для справок.
2. Запрещается производить рывки при погрузочно-разгрузочных и
монтажных работах.
3. Подъем части активной осуществлять только за серьги,
расположенные на крышке трансформатора.
4. Подъем трансформатора осуществлять только за серьги,
расположенные на крышке трансформатора.
5. Обеспечить сохранность лакокрасочных покрытий при
погрузочно-разгрузочных и монтажных работах.
6. Передвижение по рельсам производить  без рывков со скоростью не
более 0,05 м/с.
7. При комплектации термометром и мановакуумметром. 


